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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ    กอบ.ชย.ทร. ( แผนกออกแบบไฟฟ้า และกลจักร โทร ๕๔๒๔๖ )
ที่     



                            วันที่                    พ.ค.๕๐
เรื่อง     ขอส่งแบบรายละเอียดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารกองรักษาการ กองการบิน กองเรือยุทธการ
เสนอ  กผค.ชย.ทร.
1. ตามบันทึก กผค.ชย.ทร.  ที่ต่อ กผค. ลับ เลขรับ ล ๕๙/๕๐ ลง ๒๐ มี.ค. ๕๐ เรื่องขออนุมัติแบบ ตำบลที่และประมาณการงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อาคารกองรักษาการณ์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ที่ กบร. กร. และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ให้ ชย.ทร.จัดทำแบบและประมาณการงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องรับรอง สำนักงาน และห้องพักราชองครักษ์เวร ภายในอาคารกองรักษาการ เพื่อเสนอขออนุมัติ ทร. 
2. กอบ.ชย.ทร. ได้จัดทำแบบรายละเอียดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารกองรักษาการณ์ กองการบิน กองเรือยุทธการ    ตามแบบหมายเลข  ๕๐-๖-๐๑๑ พร้อมประมาณการตามรายละเอียดประมาณการเลขที่  ๗๑/๕๐  ลงวันที่  ๒๒  พ.ค. ๕๐ เห็นควรกำหนดเงื่อนไขในการจ้างเหมาติดตั้งที่เกี่ยวข้องกับงานดังนี้

       ๒.๑  ความต้องการ จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารกองรักษาการณ์ กองการบิน กองเรือยุทธการ 

       ๒.๓  เงื่อนไข


   ๒.๓.๑  กำหนดแล้วเสร็จ และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับภายใน   ๔๕  วัน


   ๒.๓.๒  การจ่ายเงิน จะจ่ายเป็นงวด จำนวน  ๑  งวด


   ๒.๓.๓  ระยะเวลาค้ำประกัน ผลงาน  ๒  ปี

       ๒.๔ ไม่มีการนำดูสถานที่
3. ได้จัดส่ง
๓.๑   แบบ และรายการก่อสร้าง  จำนวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑  แผ่น  รวม  ๑  แผ่น
๓.๒  บัญชีแบบ และขอบเขตของงาน ตามผนวก ก.
๓.๓  ประมาณราคา ตามใบสรุปบัญชีประมาณการ ที่แนบ

   จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป







                  น.อ.






                                                ผอ.กอบ.ชย.ทร.
ผนวก ก.
รายการประกอบแบบ และขอบเขตงาน
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารกองรักษาการณ์ กองการบิน กองเรือยุทธการ
๑. วัตถุประสงค์
  ทางราชการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารกองรักษาการณ์ กองการบิน กองเรือยุทธการ  ตามแบบ และรายการดังนี้
๑.๑  แบบ และรายการประกอบแบบ
	ลำดับที่
	ชื่อแบบ และรายการประกอบแบบ
	หมายเลขแบบ
	จำนวนแผ่น

	๑.
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารกองรักษาการณ์ กองการบิน กองเรือยุทธการ 

	๕๐-๖-๐๑๑
	๑

	
	                                                                    รวม
	
	๑


๒. ขอบเขต
๒.๑    จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๖,๐๐๐ BTU. จำนวน ๓ ชุด ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU. จำนวน ๑ ชุด  และขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU. จำนวน ๑ ชุด
๒.๒   จัดหาพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๔๐ CFM. จำนวน ๓ ชุด ขนาด ๖๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด และขนาด ๘๐ CFM. จำนวน ๑ ชุด
๒.๓   จัดหาพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ
๒.๔   ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.  เงื่อนไข และข้อผูกพัน 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนช่างฝีมือ แรงงานทั้งหมดที่จำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี มาดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ ที่ปรากฏในแบบและรายการละเอียดข้อกำหนด ในกรณีที่แบบหรือรายการละเอียดข้อกำหนดมิได้แสดงไว้หากเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น และสอดคล้องต่อเนื่อง ที่จะต้องติดตั้งไว้ด้วย เพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งด้วย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการเองทั้งหมด
-------------------------------------------
                                                                                            กรมช่างโยธาทหารเรือ







            ร.อ.

                                   


                       นายช่างแผนกออกแบบไฟฟ้า และกลจักร
